空气压缩机采购

招标文件质疑答疑、澄清、补遗事项
请提供制氮机组原料压缩空气（微热干燥机后）的相关参数，如：压力、常压露点、含油量、含尘粒径、温度等

说明：制氮机组原料压缩空气（微热干燥机后）的相关参数按照招标文件:

压力：0.8Mpa
常压露点:≤-40℃,带露点显示
含油量:≤0.01 ppm

含尘粒径:≤0.01um

温度:≤50 ℃
制氮机组的进口压缩空气与氮气出口至氮气储罐间的管道连接，是招标方完成吗？
说明：进口压缩空气与氮气出口至氮气储罐间的管道连接由投标方完成。
是否要求制氮机组相关参数上传至DCS？
    说明：不要求
制氮机组材质有没有什么要求？
    说明：没有特殊要求，按照相关标准。
建议空气空气缓冲罐容积2m³改成1m³，改成1m³后不会影响制氮机组的性能与品质，大于1m³的空气缓冲罐需要报检（而小于或等于1m³的缓冲罐不需要报检），而整套制氮机组除了2m³空气缓冲罐外多可以做成简单压力容器。这样就免去了报检的麻烦。望采纳。
    说明：空气缓冲罐按照招标文件要求。
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